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В настоящее время теплообменные аппараты имеют высокое распространение для 
технологических нужд. Они имеют различные типы и предназначены для тех задач, для ко­
торых они разработаны. Для передвижных установок, где при высокой эффективности про­
цесса необходимы компактность и малая масса, применяют теплообменные аппараты воз­
душного охлаждения.
Целью проведённой работы было нахождение эффективных геометрических характе­
ристик оребрения теплообменного аппарата воздушного охлаждения, который использовался 
в мобильной установки по перекачке газа, для уменьшения потерь в теплообменном аппара­
те, уменьшении мощности, требуемой для продувки данного аппарата, а также для уменьше­
нии их веса и габаритов, что немаловажно в мобильных установках.
Разработан алгоритм для расчёта теплообменного аппарата воздушного охлаждения с 
определённым типом оребрения -  с накатными рёбрами, где одной из переменных была взя­
та температура воздуха после прохождения теплоообменного аппарата. Эта температура по­
зволяет не только рассчитать среднюю температуру для расчёта теплообменного аппарата, 
но так же она прямым образом влияет на количество воздуха, требуемое для продувки через 
теплообменный аппарат, что влияет на сопротивление теплообменного аппарата и требуе­
мою мощность вентилятора для его продувки.
Для данного теплообменного аппарата требовался 
расчёт геометрических характеристик оребрённой трубы.
Расчётные формулы и исходные данные:
Задаются
Геометрические параметры зоны теплообмена 
(высота ( V7sT0), ширина ( ShT0), длина ( DlT0)), температу­
ры охалаждаемого газа (Гп , Т{2) и наружная температура 
воздуха (Г21), температура воздуха после прохождения 
через теплообменник (Г22), тепловая мощность теплооб­
менного аппарата (М то), теплопроводность алюминия
(Х^), скорости воздуха (ѴѴВ03Д) (задаётся для первой ите- I V/Y/////ZA
о2 - толщине / юдрс^
TT«
Рис. 1. Оребрённая труба
5 -  длина ячейки
s>' І
Рис. 2. Общий вил элементарной 
ячейки
рации) и газа ( ѴѴгаз) в теплообменном аппарате, давление воздуха ( ) ,  постоянные для газа 
(коэффициент кинематической вязкости (ѵгаз), плотность газа (ргаз), удельная теплоёмкость 
газа (сгаз), теплопроводность (Хгаз)), Дискретные значения наружного диаметра трубы 
( Dm ), толщина трубы (qx), толщина ребра (q2), высота ребра ( йр), расстояние между рёб­
рами (s), КПД вентиляторов ( т ) ^ ).
Для упрощения расчёта оребрённой части трубы была взята оребрённая ячейка (см. 
рис. 2). На рис. 2 а -  расстояние между вершинами рёбер соседних труб.
Расчёт значений, зависящих от выходной температуры воздуха и температуры 
охлаждаемого тела
Удельная теплоёмкость воздуха [3] 
c103J =(і,0005 + 1,1904 -10-4 (т;р воэл -  273)) -103. (1)
Теплопроводность воздуха [6]
(т \°-82
= 2,44-КГ2- ср. воз д
273
(2)
Коэффицинет динамической вязкости воздуха при средней температуре воздуха 13]
Гт \ 0-683
М-возд = 1,717-10“ “ ср.возд
273
(3)
Приближённые формулы для воздуха действительны в диапазоне температур воздуха 
от 273К до 473К.
Требуемый массовый расход воздуха [1]
Г  =  ^то
ВОЗД Д  rj, ( 4 )с АТВОЗД ВОЗД
Требуемый объёмный расход воздуха [2]
Чои = дB0JJ; (5)
г  ВОЗД
Ч и сл о  Прандтля для охлаждаемого тела [2]
V £ О_  газ газггаз / г \
Г Г газ “  '  л • ( 6 )
газ
Свободное сечение для прохождения воздуха
V
F = возд . (7)ВОЗД w  KU
ВОЗД
Теплопередача с внутренней поверхности оребрённой трубы
В теплообменнике идёт охлаждение природного газа 
Число Рейнольдса для охлаждаемого тела [ 1 ]
Rem = Wia^Dm-”*~2qiK (8)
^ г а з
Число Нуссельта для охлаждаемого тела [ 1 ]
NurM=0,023Re“ P C  (9)
Внутренняя теплопередающая поверхность для 1 ячейки
^вн.яч =  л Д Д т  нар “  2 q x ) . ( 1 0 )
Теплопередача с внешней поверхности оребрённой трубы
Число Нуссельта для воздуха при поперечном обтекании воздуха пучка труб с попе­
речными рёбрами вычислим по формуле Карасиной [ 1 ]
Г  Л 0.54 f  y ) U




где Ck -  коэффициент, равный 0,215 для труб с круглыми рёбрами. 
160
Коэффициент теплопроводности оребрённой поверхности трубы [1]
« . и с ш = — — и > ° а д - ( 12)5
Наружная поверхность ячейки 
Неоребрённая поверхность ячейки
^ н с о р с б . . , .  =  4 д „ „ . р  + 2 < 7 2 Х * - < 7 2 ) -  ( 1 3 )
Поверхность ребра ячейки
f « , ... = + 2fc, + Л,))+ . (14)
Эффективная поверхность ячейки
^ эф .яч . ^неореб.яч . ^ о р е б .я ч .^  ’ ( 1 5 )
где Е -  коэффициент эффективности ребра 
Е _ tanh{mr0j)  
mr£
Здесь
т  = 12<Х.Н'Ш J Го =  А > т .н ,р  +  2<72 ^  =  Р ашг +  2 (< ? 2 +  Л р ) - 0 , 0 0 1  ^  Д о т н а р + 2 ( <?2 +  /ір Г
k =
Л 7 ' U ~ ^ ГЛ П 1 + 0,35 In-
2  ит.нар +  2Яі
Коэффициент теплопередачи и удельного теплосъёма на 1 м3
Коэффициент теплопередачи [2]
1
D + 2 ^от.нар
L + _J І ш а , ' (16)
а . „  ®внеш. ^э ф лч .
Объём одной ячейки
Ѵяч =  ^ (^ .и ар  +  2 (^2 +  лр)+  о )2 . (17 )
Удельный теплосъём с одной ячейки [1]
IcF ІТ - Т  )I _  ™  вн.яч. Vх ср.гаэ ср.возд /  / і о \
^ у д д ч  “  у  ( І О )
яч
Параметры оребрения, геометрия пучка





Количество ячеек, помещающихся в длину теплообменника 
п D,L
А > т н а Р +  2 (<7 2 + hp)+a
Количество ячеек, помещающихся в высоту теплообменника
П ViSm
^от.иар + 2 (<?2 +  hp) + a
Количество ячеек, умещающихся на одной трубе, количество ячеек, помещающихся в 
длину, в ширину и в высоту -  округляем до целого большего значения.
Непроходное сечение 1 ячейки
^ «п р .а ч . =  2 (<?2 +  Лр ) +  ( Я т  нар +  2 ? 2 )* . ( 2 2 )
Проходное сечение для воздуха 
Л ’аозд.прох = Vis10Shm -  п„пшFHCI,p ,ч . (23)
Сопротивление трубного пучка, потери, требуемая мощность вентилятора 
Сопротивление трубного пучка [ 1 ]
Л ’-жв =  ( Я т  нар +  2 ^  +  Л Р ) +  а ) у  -  2s(hpq2 +  ( ß OT1Mp +  2  q2) ) , (24)
^». = 2(j + 2Äp), (25)
Re т р .п у к
^ в о ід  ^ э к в (27)
ч 0,45
^р =2,7я,
у ^ от.нар +  2<7:2 /
*~<?2
Л-0,72
у ^ от.нар + 2<?2
Rp"0’24 ^^ тр.пук •
Потери напора в теплообменном аппарате [1] 
Рв, Wвоад возд
л г ,  =







Данный алгоритм использовался для создания программы, которая использовалась 
при расчёте теплообменных аппаратов. Они применяются для охлаждения природного газа 
после прохождения компрессора в установке для перекачки газа, спроектированную ООО 
«ЧКЗ-Югсон». Были даны следующие ограничения параметров теплообменного аппарата из
условий компоновки мо­
бильной установки по пе­
рекачке газа:
-  по габаритам теплооб­
менного аппарата (для 
рабочей зоны теплооб­
менного аппарата: дли­
на 1600 мм, высота 
600 мм, ширина 
600 мм);
-  по требуемой макси­
мальной мощности, ко­
торую можно подать на 
вентилятор для продув­
ки воздуха через тепло­
обменный аппарат (для 
начальной итерации 
было взято 60000Вт). 
Она должна быть как 
можно меньше, но, в то 
же время, сопротивле­
ние теплообменного 
аппарата не должно 
быть выше 3000 Па, так 
как использовался вен­
тилятор с определённой 
расчетной рабочей точ­
кой;
-  по параметру недоре- 
куперации 5°С для ох­
лаждения природного 
газа до 40°С при темпе­
ратуре воздуха 35 °С.
Следует отметить,
1600 Іоребрённая часть!
J. 7 Ішаг оребрения!







дился для температур 
воздуха на выходе из те­
плообменного аппарата 
40°С до 70°С, но в ходе 
алгоритма разброс ис­
пользуемых температур уменьшился, так как при температуре ниже 45 °С требуемая мощ­
ность вентилятора выше 60 кВт, а расчёт от 60°С до 70°С не производился автоматически, 
т.к. с ростом температуры выше этой отметки, потери на сопротивления со стороны охлаж­
дающего воздуха были больше 3000 Па.
В расчёты использовались различные дискретные значения геометрических характе­
ристик, ниже приведены их варианты:
-  варианты толщины алюминиевой ленты 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,3; мм [4];
-  варианты диаметров труб 10, 12,13,14, 15, 20,25, 32,40 мм [5];
-  варианты высоты оребрения 4, 5, 6, 7, 8,9 мм;
-  варианты длины элементарной ячейки 3,0; 3,5; 3,7; 4,0; 5,0; 10 мм.
Данные значения перебирались для каждой температуры и выбирались те значения, 
которые удовлетворяли условиям компоновки, требуемой мощности и сопротивлению. В 
табл. 1 приведены данные для части рассчитанных температур, а на рис. 5 приведён график 
зависимости требуемой мощности вентилятора от выходной температуры воздуха.
Толщина стальной трубы была принята 1,5 мм, при этом значении она выдерживает 
давление газа, который подаётся в теплообменный аппарат.
Были получены зависимости требуемой мощности вентилятора от выходной темпера­
туры воздуха, а также геометрия трубы при наименьшем значении требуемой мощности вен­
тилятора.
Полученные геометрические показатели оребрения:
Диаметр стальной трубы м; толщина стальной трубы <7, = 1,5 мм; толщина алюминие­
вой ленты q2 = 0,4 мм; высота оребрения Ар = 4 м; шаг оребрения s = 3,7 мм.
Для оребрённой трубы использовались: труба 10x1,5 -  сталь 20 ГОСТ 1050-88; ореб- 
рение -  лента А5М ГОСТ 13726-97.
Т а б л и ц а
Расчетные данные








45 59,1 20 2458
46 53,8 20 2455
47 55,4 15 2757
48 51,2 15 2755
55 34,3 14 2805
57 31,9 13 2862
58 21,1 12 2914
59 30,7 10 2955
60 29,5 10 2952
Менялся диаметр трубы, в то время как другие показатели оставались в определённых 
значениях: толщина алюминиевой ленты стремился к наименьшему значению, как и высота 
оребрения. «Горб» на рис. 5 обусловлен резкой сменой диаметра оребрённой трубы, так как 
мы не можем выбрать произвольный диаметр трубы, а только из значений ГОСТа и приня­
тых значениях при расчёте.
При выходной температуре воздуха 60°С мощность требуемая вентиляторами
29,5 кВт, а сопротивление теплообменного аппарата 2992 Па.
зависимость требуемой мощности 
вентилятора от выходной температуры 
___________ воздуха______ ____
Разработанный алго­
ритм позволяет определить 
геометрические характеристи­
ки аппарата воздушного охла­
ждения с использованием 
оребрённой трубы с накатны­
ми рёбрами при заданных ог­
раничениях по геометриче­
ским размерам, требуемому 
сопротивлению, и показателю 
недорекуперации и с мини­
мально возможной мощно­
стью, требуемой вентилятору 
для продувки теплообменного 
аппарата. Удельный теплосъем
по объёму элементарной ячейки позволяет эффективно использовать объём занимаемый те­
плообменным аппаратом. Данный алгоритм может использоваться для расчёта других АВО с 
накатными рёбрами для различных требований и использованием различных охлаждаемых 
газов или жидкостей.
Рис. 5. График зависимости требуемой мощности вентилятора от 
выходной температуры воздуха
■ М.: Колос, 2000.-
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Вода с высоким содержанием железа обладает низкими органолептическими свойст­
вами, а использование такой воды в производственном процессе приводит к появлению ржа­
вых пятен и разводов на готовой продукции. При производстве бумаги, в текстильной про­
мышленности, в прачечных использование воды, содержащей железо и марганец, недопус­
тимо. Ионы железа и марганца загрязняют ионообменные смолы, поэтому при проведении 
большинства ионообменных процессов первой стадией обработки воды является их удале­
ние.
Очистка воды от соединений железа является в ряде случаев довольно сложной зада­
чей, которая может быть решена только комплексно. Это обстоятельство в первую очередь 
связано с многообразием форм существования железа в природных водах. Чтобы определить 
наиболее действенный и экономичный для конкретной воды метод обезжелезивания, нужно 
произвести пробное удаление железа.
В соответствии с требованиями СНиП метод обезжелезивания воды, расчетные пара­
метры и дозы реагентов следует принимать на основе результатов технологических изыска­
ний, выполненных непосредственно у источника водоснабжения.
В воде поверхностных источников железо находится обычно в форме органо­
минеральных коллоидных комплексов, в частности в виде гуминовокислого железа, и тонко­
дисперсной взвеси гидроксида железа. В речной воде, загрязненной кислотными стоками, 
встречается сульфат двухвалентного железа FeSO*. Из-за наличия в речной воде растворен­
ного кислорода двухвалентное железо Fe2+ окисляется в трехвалентное Fe3+. При появлении 
в воде сероводорода H2S образуется тонкодисперсная взвесь сульфида железа FeS.
